
A Paksi Atomerőmű 1. blokkján 2019. december 15-én 22:50 perckor automatikus, 100 MW-ot meghaladó, nem 

tervezett teljesítménycsökkenés történt. A blokk biztonsága nem volt és nincs veszélyeztetve, az eseménynek 

környezetre gyakorolt hatása nincs. 
 

A blokk teljesítménycsökkenését az egyik gőzfejlesztő vízszint szabályozó körének műszaki meghibásodásából 

eredő védelmi működés okozta. A védelmi működés a tervekben meghatározott módon zajlott le. A blokk 2019. 

december 16-án éjjel 02:10 perctől újra névleges teljesítményen üzemel. A történteknek nincs hatása a nukleáris 

biztonságra, ezért hatósági beavatkozás nem szükséges, de az Országos Atomenergia Hivatal továbbra is 

folyamatosan ellenőrzi a blokk állapotát. 

 


