
Az MVM Paksi Atomerőmű 2. blokkján 2017. március 1-én védelmi működésből 

következően teljesítménycsökkenés történt. A blokk biztonsága nem volt és nincs 

veszélyeztetve.  

 

A teljesítmény csökkenését egy automatikusan generálódott védelmi működés okozta az 

egyik fő keringtető szivattyú kiesése miatt. A védelem rendben lefutott, a blokk teljesítménye 

~70%-ra csökkent. Az üzemeltető személyzet megállapította, hogy a fő keringtető szivattyú 

kiesése egy nem valós – a szivattyú hűtőköréről érkező magas hőmérsékleti értéket adó - jelre 

történt. Az érintett mérőkör és a biztonsági rendszerek előírt ellenőrzését követően a blokkot 

felterhelték névleges teljesítményszintre. Az Atomerőmű tájékoztatta az OAH-t a 

teljesítménycsökkenésről, a hivatal nyomon követte a félnapos folyamatot.  

 


