
 

 

Mint arról 2016. július 14-én beszámoltunk, a Paksi Atomerőmű 1. blokkja irányítástechnikai 

berendezés meghibásodása miatt automatikusan, a terveknek és a nukleáris biztonsági 

előírásoknak megfelelően leállt. 

 

Az eset a védelmi rendszerek automatikus működését nem igényelte, a blokk biztonsága nem 

volt veszélyeztetve. A hiba feltárását és kijavítását, majd a blokk visszaindítását az OAH 

hatósági felügyelete mellett végezték el. A csütörtökön meghibásodott irányítástechnikai 

berendezéseket cserélték, és az előírások szerint elvégezték az összes biztonsági ellenőrzést. 

Ezzel igazolt, hogy a blokk biztonságosan névleges teljesítményre hozható, így 2016. július 

15-én 14:20 órától a Paksi Atomerőmű 1. blokkja is névleges teljesítményen üzemel.  

 


